PREFEITURA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICIiPIO DE MENDES

RELATORIO MENSAL DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA
REDE DE DISTRIBUICAO

REFERENCIA: SETEMBRO/2022

Monitoramento da Qualidade da Agua na Rede de Distribuicio

DEFINICAO DOS PARAMETROS APRESENTADOS:

Cloro Residual Livre - é a quantidade de cloro que permanece na dgua durante seu percurso na rede de distribuicao.

Turbidez - indica a existéncia de particulas sélidas dispersas na dgua.

pH - indica a acidez, neutralidade ou alcalinadade da agua.

CLORO RESIDUAL LIVRE TURBIDEZ pH
p MEDIA e MEDIA
SISTEMA MUNICIPIO | AMOSTRAS (0,225, AMOSTRAS | MEDIA | AMOSTRAS (6.0e9,5
REALIZADAS ! ¢ REALIZADAS | (<5 UNT) | REALIZADAS ! ¢
mg/L) ( ) mg/L)
Klabin 20 0,80 5,20 20 7,0
Martins Costa Mendes 20 0,90 11,50 20 7,0
Vila Mariana 20 0,90 9,40 20 7,1
SISTEMA MUNICiPIO COLIFORMES TOTAIS ESCHERICHIA COLI
AMOSTRAS
REALIZADAS PERCENTUAL AMOS'I:RAS PERCENTUAL AMOS'[RAS
DENTRO DO PADRAO DENTRO DO PADRAO
Klabin 2 100,0 100,0
Martins Costa Mendes 2 100,0 100,0
Vila Mariana 2 100,0 100,0
CIANOBACTERIAS
SISTEMA MUNICiPIO AMOSTRAS
REALIZADAS PERCENTUAL AMOS'I;RAS
DENTRO DO PADRAO
Klabin 1 100,0
Martins Costa Mendes 1 100,0
Vila Mariana 1 100,0
BACTERIAS
5 AMOSTRAS HETEROTROFICAS
SISTEMA MUNICIPIO
REALIZADAS | PERCENTUAL AMOSTRAS
DENTRO DO PADRAO
Klabin 1 100,0
Vila Mariana Mendes 1 100,0
Martins Costa 1 100,0

Coliformes totais, e. coli, cianobactérias e bactérias heterotrdficas - indicam a conformidade bacteriolégica da agua.
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